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MEGLÉVŐ:
G-6 RF1, V   =10m³/h
250 mm csonktávolságú
ACTARIS gázméröóra
Nr.: 22645963.
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Rajzoló:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Tervezö:

Szakág:

Dátum:

2017.02.

Szerkesztö:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Rajzszám:

Méretarány:

Munkaszám:

GG-02.0

Tárgy:

Megrendelő,
Beruházó:

Ezen terv a Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll

252-1/2017
Felelös Tervezö:

Tervtípus:

Kiviteli

1 : 50

Módosítás Dátum MegjegyzésKészítette

Kocsis János Mk-16-0219, EN-T, G-T, GO-T
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

Kocsis János
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

tel.: 59/503-010, 70/9325-304  Fax: 59/503-009

e-mail: kocsisj@gepeszmernoki.hu

Tiszaroff Községi Önkormányzat
5234 Tiszaroff Szabadság út 22. sz.

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Tiszaroff Önkormányzat Épülete
5234 Tiszaroff, Szabadság tér (Hrsz: 19.)

Gázellátás
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Zárható fém védöszekrényben
GÁZGÉP EKB-10/G93 nyomásszabályozó
6,0/0,027 bar Qn: 10m³/h

max

MEGLÉVŐ:
G-4 RF1, V   =6m³/h
250 mm csonktávolságú
ACTARIS gázméröóra
Nr.: 23817793.
2 db F 8.50 F konvektor
2*5,8kW=11,6kW

32PE
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MEGLÉVŐ:
G-6 RF1, V   =10m³/h
250 mm csonktávolságú
ACTARIS gázméröóra
Nr.: 22645963.
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MEGLÉVŐ:
G-4 RF1, V   =6m³/h
250 mm csonktávolságú
ACTARIS gázméröóra
Nr.: 23817793.
2 db F 8.50 F konvektor
2*5,8kW=11,6kW
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Iroda VII.
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14,63  m2Tároló
15

4,80 m2
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Pince II.
02

34,73 m2
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Alaprajz M 1:50

Alaprajz Pince  M 1:50

É

Viesmann Vitodens 100-W 28
B1HA fűtő kazán, 28,0 kW

Viesmann Vitodens 100-W 28
B1HA fűtő kazán, 28,0 kW
C33
Zárt tágulási tartály kazán tartozék
V=8l; Pe=0,75 bar

Jelmagyarázat:

Meglévő kisnyomású mért gázvezeték
Meglévő méretlen gázvezeték

Tervezett kisnyomású mért gázvezeték
Meglévő, elbontandó kisnyomású mért gázvezeték

Meglévő,
elbontandó készülék

Tervezési határ

Tervezési határ

Meglévő,
elbontandó készülék

Viessmann tervezési segédlet 5418 396 HU 4/2015
20 oldal szerint
Égéstermék elvezető rendszer maximális
hossza 80/125 redszerméretnél Vitodens 100-W
28,0 kW estén 11,0 m

1"

1.0
0

PPs/alu
tetőátvezetés
80/125 mm
Viessmann (AZ)

Ferde tető
borítás

∅ 80/125 ALU/PPS
frisslevegő/

égéstermék rendszer
Viessmann (AZ)

Meglévő,
elbontandó vezeték
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gl
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ő,
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6,
85

Tervezési határ

∅ 80/125 ALU/PPS
bővítő idom

Viessmann (AZ)

∅ 80/125 ALU/PPS
ellenörző idom
Viessmann (AZ)

1,0
0

Tervezési határ

Tervezett Átalakítás




